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MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDN OSTI Br -V1-1,15

Narudilac ispitivanja:

Vrsta uzoraka:

Vlasnik vodnog objekta:

Datum uzorkovanja:

Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,

Voda za pice, Arterski bunar |
Smederevo, Javna cesma ul.Filipa Visnjica

Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,

19.02.2015.¢.

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj V1115, koji je prilozen uz ovo miljenje, sa aspekta ispitivanih parametara,

ocenjuje se da ispitivani uzorak

NIJE ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

prema odredbama Zakona o bezbednosti hrane ("SI glasnik RS" broj 41/2009) i Pravilnika o higijenskoj ispravnosti
vede za pice ("SI. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

Uzorak broj V1115 ne odgovara zbog:

Fizicko - hemijske neispravnosti

Povisene pH vrednosti (8,61)
Povisenih vrednosti amonijaka (1,82).

PRILOG:

1. Izvestaj o ispitivanju

Pozarevac, 24.02.2015. g.

Ob 274 b
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- Vlasnik uzorka:

- Narucilac ispitivanja:

- Zahtev narucioca broj:

- Identifikacioni broj uzorka:

- Vrsta uzorka:
- Yodni objekat:

- Tacka uzorkovanja:

- Mesto i datum uzorkovanja:

- Naéin pakovanja i koli¢ina :

- Nadin uzorkovanja:

- Uzorkovao:

- Vrsta ispitivanja:

- Stanje uzorka na prijemu:
- Datum prijema uzorka:

- Datum izrade izveStaja:

Dostaviti:
1. Vlasniku - naruc¢iocu

2. Arhivi Zavoda Pozarevac

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. V1115

Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,

Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,

Ugovor od 19.02.2015. g.
Y1113

Voda za pice

Arterski bunar

Javna ¢esma ul.Filipa Visnjica
Smederevo, 19.02.2015.g.

Boca 1 x 1,5 litara, Sterilna ambalaza 1 x 250 ml.

Na osnovu Pravilnika o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku

analizu vode za pice (SI. list SFRJ br. 33/87-7).
SRPE EN ISO 19458:2009

Sanitarni tehni¢ar Milan Bujic¢

Fizi¢ko - hemijski pregled
Mikrobioloski pregled

Prihvatljivo
19.02.2015. g.
24.02.2015. g.

3 POMOCNIK DIREKTORA CENTRA

A HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvestaj se ne sme umnozavati bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje PoZarevac.
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Identifikacioni broj uzorka: V1115

Nalog za ispitivanje broj:

. Uzorak:

Trazi se:

VI1115
Voda za pice

Fizic¢ko - hemijski pregled

Ispitano po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SI. list SRI" 42/98 i 44/99)

Prilnljeno: 19.02.2015. -

ZavrsSeno: 20.02.2015. g.

REZULTATI FIZICKO - HEMIJSKOG ISPITIVANJA

VODE ZA PICE broj V1115

élr" Parametar I{f‘g_e MDK E:eb;{le(g‘: ?ﬂi’:zgg Napomena
1.| Temp. vode °C 19,2 P! -M-P-1V-1 Temperatura izvoridta ili niZa
2. [Miris * - Bez Bez P! -M-P-IV-2
3.|Ukus * - Bez - P" -M-P-1V-3
4.| Mutnoca NTU 5 0,20 V.M. 33 Za vodovode do 5000 E.S. do 5§ NTU
5.|Boja Co-Pt 5 <5 PV -M-P-IV-5-B
4. [pH Vrednost - 6,8-8,5 8,61 P! -M-P-IV-6-A
7. |Nitrati (NO» ) | mgn | 500 | <10 PO MP-V3I-C _
8. | Nitriti (NO: ) mg/l | 0,03 | <0,005 P _MLP-V-32-A | Do 0.Img/l u 20% < uzor. god. koji nisu uzast]
9.| Amonijak (NHs ) mg/l 1,0 1,82 P" -M-P-V-2-B Za vodovade do 5000 E.S. do 1 mg/l
10. | Hloridi (CI) mg/l | 200,0 <5,0 SRPS IS0 9297:1997 i
SRPS ISO 9297/1:2007
11.| Utrosak KMnQ, mg/l 3.0 345 PV -M-P-1V-9-A Do 12 mg/l u 20% < uzor. god. koji nisu uzast,
12.| Elektroprovodljivost | pS/cm | 1000 720 P" -M-P-1V-11
13. | Gvozde (Fe) mg/l 0,3 - P" -M-P-V-17-A Fe i Mn samo Fe - Mn vodama
14.| Mangan (Mn) mg/] 0,05 - V.M. 22 Do 0.1mg/l u 20% < uzor. god. koji nisu uzast,
15.|Rezidualni hlor mg/l 0,5 - P -M-P-V-18/B
PY: Priruénik voda za piée - standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredni pregled, 1990

Napomena: Rezultati oznaceni sa" * " odnose se na neakreditovana ispitivanja

Rezultati oznaceni sa " #* " odnose se na ispitivanja koja je izviSio podugovarac
Dobijena vrednost oznadena sa " - " zna¢i da analiza nije radena.

MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Misljenje o rezultatima:

ANALITICAR

M

Ob 283 b

Dobijeni rezultati NE ODGOVARAJU uslovima propisanim Pravilnikom o
higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SI. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).
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Identifikacioni broj uzorka: V1115
Nalog za ispitivanje broj: V1115
Vrsta uzorka: Voda zatvorenih izvoriSta

Vrsta ispitivanja: Osnovni mikrobioloski pregled u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i
higijenskoj ispravnosti vode za pice ("Sl. list SRI" broj 42/98 i 44/99)

Primljeno: 19.02.2015. g. - Zavrseno: 24.02.2015. g.

REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA
VODE ZA PICE broj V1115

]l;r Parametar MDIK Nalaz ?_T;:S;
1.|Ukupan broj acrobnih mezofilnih bakterija u 1 ml vode 100 <1 P"deo2.a.l-M- 1.1
2.|Ukupne koliformne bakterije u 100 ml vode 10 <1 P" deo2.a.1-M-2.1
3.|Koliformne bakterije fekalnog porekla Ne sme da sadrzi <1 P"deo2a.l-M-2.2
4.|Streptokoke fekalnog porekla * Ne sme da sadrzi - P"deo2a.l-M-3.1
5.|Proteus vrste * Ne sme da sadrzi - P"deo2.a.l-M-4.1
6.|Pseudomonas aeruginosa Ne sme da sadrzi - P deo2a.l -M-6.1
7.| Sulfidoredukujuce klostridije u 100 ml vode * 1 0 P""deo2.a.1 -M-5.1

PY: Prirutnik voda za pice - standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredni pregled, 1990
Napomena: " + " - izlovano

"~ " - nije izolovano

" # M - peakreditovana metoda

MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija
Misljenje o rezultatima:  Dobijeni rezultati ODGOVARAIJU uslovima propisanim Pravilnikom o
higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("SI. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

NACELNIK ODELJENJA
SANITARNE MIKROBIOLOGIIE
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MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI Br. V1116

Narucilac ispitivanja: Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,
Vrsta uzoraka: Voda za pice, Arterski bunar

Smederevo, Javna ¢esma kod crkve

Vlasnik vodnog objekta: Grad Smedereyo - Gradska uprava
Smederevo,
Datum uzorkovanja: 19.02.2015.¢.

Na osnovu izveStaja o ispitivanju broj V1116, koji je priloZen uz ovo misljenje, sa aspekta ispitivanih parameiara,
ocenjuje se da ispitivani uzorak

NIJE ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

prema odredbama Zakona o hezbednesti hrane ("SI, glasnik RS" broj 41/2000) i Pravilnila o higijenckoj ispravnosti
vode za pice ("SI. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

Uzorak broj V1116 ne odgovara zbog:
Fizicko - hemijske neispravnosti

PoviSene pH vrednosti (8,63)
PoviSenih vrednosti amonijaka (1,91).

PRILOG: ' FPECIJA
0 oy

3 R~
.

/Iél" A HIGIJENE

1. Izvestaj o ispitivanju

PoZzarevac, 24.02.2015. g. et ol
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IZVFSTAJ O ISPITIVANJU br. V1116

- Vlasnik uzorka: Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,

- Narudilac ispitivanja: Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,

- Zahtev narudioca broj: Ugovor od 19.02.2015. g.

- Identifikacioni broj uzorka: V1116

- Vrsta uzorka: Voda za pice
- Vodni objekat: Arterski bunar
- Ta¢ka uzorkovanja: Javna Cesma kod crkve

- Mesto i datum uzorkovanja: Smederevo, 19.02.2015.g.
- Nadin pakovanja i koliéina : Boca 1 x 1,5 litara, Sterilna ambalaza 1 x 250 ml.

- Nadin uzorkovanja: Na osnovu Pravilnika o naéinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku
analizu vode za pice (SI. list SFRJ br. 33/87-7).
SRPS EN IS0 19458:2009

- Uzorkovao: Sanitarni tehnic¢ar Milan Buji¢
- Vrsta ispitivanja: - Fizicko - hemijski pregled
Mikrobioloski pregled
- Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
- Datum prijema uzorka: 19.02.2015. g.
- Datum izrade izveStaja: 24.02.2015. g
Dostaviti: { POMOCNIK DIREKTORA CENTRA
1. Viasniku - narugiocu iHIGIENU I HUMANU EKOLOGLIU

2. Arhivi Zavoda Pozarevac [a:

Napomena:
1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvestaj se ne sme umnoZavati bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Pozarevac.

Ob 286 b
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Identifikacioni broj uzorka: V1116
V1116

Nalog za ispitivanje broj:

Uzorak:
Trazi se:

Voda za pice

Fizi¢ko - hemijski pregled

Ispitano po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piée ("Sl. list SRI" 42/98 i 44/99)

Primljeno: 19.02.2015. g. Zavrseno: 20.02.2015. g.
REZULTATI FIZIéKO - HEMIJSKOG ISPITIVANJA
VODE ZA PICE broj V1116

S rarametar | 20 T | D] omas Napomens

1.|Temp. vode PG 20,6 P" -M-P-1V-1 Temperatura izvoridta ili niza

2. | Miris * . Bez Bez P" -M-P-IV-2

3. [Ukus * - Bez - PV -M-P-I1V-3

4. | Mutnoca NTU 5 0,14 V.M. 33 Za vodovade do 5000 E.S. do § NTU

5.|Boja Co - Pt 5 <5 P" -M-P-1V-5-B

6.|pH Vrednost - 6,8-8,5 8,63 P" -M-P-IV-6-A

7. | Nitrati (NOs ) mg/l 50,0 <1,0 P" -M-P-V-31-C

8. | Nitriti (NO: ) mg/] 0,03 <0,005 P" -M-P-V-32-A Do 0.1mg/l u 20% < uzor. god. koji nisu uzast,

9. [Amonijak (NH; ) mg/1 1,0 1,91 P" -M-P-V-2-B Za vodovode do 5000 E.S. do 1 mg/l
10. | Hloridi (CI) mg/l | 200,0 <5,0 SRPS ISO 9297:1997 i

SRPS IS0 9297/1:2007

11.| Utrosak KMnO, mg/1 8,0 3,30 PV -M-P-1V-9-A Do 12 mg/l u 20% < uzor. god. koji nisu uzast,
12.| Elektroprovodljivost | uS/cm | 1000 711 P! -M-P-1V-11
13.| Gvozde (Fe) mg/l 0,3 - PV -M-P-V-17-A Fe i Mn samo Fe - Mn vodama
14.| Mangan (IMn) mg/l 0,05 - V.M. 22 Do 0.1mg/l u 20% < uzor. god. koji nisu uzast,
15. | Rezidualni hlor mg/l 0,5 - P! -M-P-V-18/B

Pv o Prirucnik voda za pice - standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zdtitu, Privredni pregled, 1990
Napomena: Rezultati ozna¢eni sa" * " odnose se na neakreditovana ispitivanja

Rezultati oznaceni sa " ** " odnose se na ispitivanja koja je izviSio podugovaraé
Dobijena vrednost oznatena sa " -

MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

MiSljenje o rezultatima:

ANALITICAR

/u,.
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" zna€i da analiza nije radena.

Dobijeni rezultati NE ODGOVARAJU uslovima propisanim Pravilnikom o
higijenskoj ispravnosti vode za pice ("Sl. list SRI" broj 42/98 i 44/99).

NACELNIK ODELJENJA
SANITARNE HEMIJE I @K‘l}}LFOKSIKOLOGIJE
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Identifikacioni broj uzorka:
Nalog za ispitivanje broj:
Vrsta uzorka:

Vrsta ispitivanja:

Primljeno: 19.02.2015. g.

V1116
V1116
Voda zatvorenih izvorista

Osnovni mikrobioloski pregled u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i
higijenskoj ispravnosti vode za pice ("Sl. list SRJ" broj 42/98 i 44/99)

ZavrSeno: 24.02.2015. g

REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA

VODE ZA PICE broj V1116

BR,. Parametar MDK Nalaz O:Cnl';l‘(}‘;
1.|Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u 1 ml vode 100 <1 PV deo2.a.l-M-1.1
2.|Ukupne koliformne bakterije u 100 ml vode 10 o<l P deo2.a.l-M-2.1
3.|Koliformne bakterije fekalnog porekla Ne sme da sadrzi <1 P deo2.a.l-M-22
4.|Streptokoke fekalnog porekla * Ne sme da sadrzi - P deo2.a.l -M-3.1
5.|Proteus vrste * Ne sme da sadrzi - PV deo 2.a.1 - M - 4.1
6.|Pseudomonas aeruginosa Ne sme da sadrzi - P deo2.a.1-M-6.1
7.|Sulfidoredukujuce klostridije u 100 ml vode * 1 0 P deo 2.a.1 -M-5.1

P1 ;- Priruénik voda za pi¢e - standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaStitu, Privredni pregled, 1990

Napomena: " + " - izlovano
"~ " - nije izolovano
" " - neakreditovana metoda

MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija
MiSljenje o rezultatima:  Dobijeni rezultati ODGOVARAJU uslovima propisanim Pravilnikom o

higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SI. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

LEKAR SPECIJALISTA
MIKROBIOLOG:
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