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MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI Br V 6600
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Naru¢ilac ispitivanja: Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo, |

Vrsta uzoraka: Voda za pice, Arterski bunar ;
Smederevo, Javna ¢esma u ul. Filipa Visnji¢a OS * E

Vlasnik vodnog objekta: Grad Smederevo - Gradska uprava S S R
Smederevo,

Datum uzorkovanja: 04.10.2017. god.

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj V6600, koji je prilozen uz ovo misljenje, sa aspekta ispit
ocenjuje se da ispitivani uzorak

NIJE ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

prema odredbama Zakona o bezbednosti hrane ("S. glasnik RS" broj 41/2009) i Pravilnika o h
za pice ("SI. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

Uzorak broj V6600 ne odgovara zbog:
FiziCko - hemijske neispravnosti
Promenjenog mirisa
PoviSenih vrednosti amonijaka (1,735)

PRILOG: S
1. Izvestaj o ispitivanju

Pozarevac, 09.10.2017. god.
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IZVESTAJ O ISPITIVANIJU br. V6600
- Vlasnik uzorka: Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,
- Naru¢ilac ispitivanja: Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,
- Zahtev narudioca broj: Ugovor broj 1905 od 20.07.2016. god.
- Identifikacioni broj uzorka: V6600
- Vrsta uzorka: Voda za pice
- Vodni objekat: Arterski bunar
- TaCka uzorkovanja: Javna €esma u ul. Filipa Visnji¢a
- Mesto, datum i vreme Smederevo, 04.10.2017. god. u 13:10h
uzorkovanja:
- Nagin pakovanja i koli¢ina : Boca 1 x 1.5 litara, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml.
- Nacin uzorkovanja: Na osnovu Pravilnika o naginu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku

analizu vode za pice (Sl. list SFRJ br. 33/87).
SRPS EN ISO 19458:2009

- Uzorkovao: Sanitarni tehni¢ar Milan Buji¢

- Vrsta ispitivanja: Fizi¢ko - hemijska i Mikrobiologka
- Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

- Temperatura transporta: 6.0°C (metoda P -M-P-1V-1)

- Datum i vreme prijema uzorka:  04.10.2017. god. u 14:59h

- Datum izrade izve3taja: 09.10.2017. god.

Dostaviti: 1. Vlasniku - naru¢iocu Sn\ POMOCNIK DIREKTORA CENTRA
2. Nadleznoj inspekciji ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGLU

3. Arhivi ZZJ7 PoZarevac
< :
Ap Yeogopa Bypuh
CIEHHM]aTHCTA XTI eHe

REZULTATI TERENSKIH MERENJA

R.br. Parametar Jed. mere MDK Izmereno Oznaka metode
1. Temperatura vazduha i o - 21.2 PP -M-P-IV-1
2. Temperatura vode °C - 23.6 P -M-P-1V-1
3 Sadrzaj rezidualnog hlora mg/| - - -

ANALITICAR AN NACELNIK ODELJENJA ZA HIGIJENU
Milan Buji¢ g %Y [ ZASTITY ZIVOTNE SREDINE
8 :,:, § = AD Vet q0pa TJY_DHh
' oy N ClreNtiamicta xuryjege
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Napomena:
P" Priru¢nik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaltitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
Izmereno oznaleno sa " - " znadi da analiza nije radena ; " *" Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznatena sa "*" ; MDK - maksimalno dozvoljena

koncentracija
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak ; Izvestaj se ne sme umnozavati bez saglasnosti Zavoda za javno zdraylje Pozarevac

Ob 286d
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Identifikacioni broj uzorka:

Nalog za ispitivanje broj:

Uzorak:

Vrsta ispitivanja:

Primljeno: 04.10.2017. god.

REZULTATI FIZICKO - HEMIJSKOG ISPITIV

V6600
V6600

Voda za pice

Fizi€ko - hemijska u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti

vode za pice ("SI. list SRJ" 42/98 i 44/99)

VODE ZA PICE broj V6600

ZavrSeno: 05.10.2017. god.

ANJA

w] permenr ] 3 T | Do [ o Napomen
1. |Miris * - Bez | Osetan miris P? -M-P-IV-2
2.{Ukus * - Bez - P" -M-P-1V-3
3. | Mutnoéa NTU 5 0,13 V.M. 33 Za vodovode do 5000 E.S. do 5§ NTU
4.|Boja Co-Pt 5 <5 PV -M-P-IV-5-B
5.|pH Vrednost - 6,8-8,5 8,45 P -M-P-1V-6-A
6. | Nitrati (NO; ) mg/l | 50,0 <1,0 P" -M-P-V-31-C
7. | Nitriti (NO: ) mg/I 0,03 <0,005 P -M-P-V-32-A Do 0.1mg/l u 20% < uzor. god. koji nisu uzast.
8.| Amonijak (NH; ) mg/l 1,0 1,735 P" -M-P-V-2-B Za vodovode|do 5000 E.S. do | mg/I
9. | Hloridi (CI) mg/1 200,0 5,6 SRPS ISO 9297:1997 i
SRPS 180 9297/1:2007
10. | Utrosak KMnO. mg/l 8,0 3,81 PV -M-P-IV-9-A Do 12 mg/l u|20% < uzor. god. koji nisu uzast.
11. | Elektroprovodljivost uS/cm | 1000 624 P? -M-P-1V-11
12. | Gvozde (Fe) mg/l 0,3 - PV -M-P-V-17-A Fe i Mn samg| Fe - Mn vodama
13. Mangan (Mn) mg/} 0,05 - V.M. 22 Do 0.1mg/ u20% < uzor, god. koji nisu uzast.

MiSljenje o rezultatima**: Dobijeni rezultati NE ODGOVARAJU
ispravnosti vode za pice ("SI. list SRJ"

Napomena:

P Priru¢nik voda za pi¢e - Standardne metode za is

V.M. - Validovana metoda

Dobijena vrednost oznatena sa " - " znai da analiza nije radena ;
MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija ;

ANALITICAR

dip. ph. Duéa@ﬁnkovié

"ok N

- Misljenje/tumatenje dato u ovom izvestaju Je izvan obima akreditacije

pitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zadtitu, Privredn

uslovima propisanim Pr.
broj 42/98 i 44/99).

avilnikom o higijenskoj

pregled, Beograd, 1990

" *" Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "$"

NACELNIK LABORATORUE ZA
SANITARNU HEMIJU I EKOTOK?(OLOGIJU
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Identifikacioni broj uzorka: V6600
Nalog za ispitivanje broj: V6600
Vrsta uzorka: Voda zatvorenih izvorita

Vrsta ispitivanja: Osnovni mikrobiologki pregled u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i
higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL. list SRJ" broj 42/98 i 44/99)

Primljeno: 04.10.2017. god. ZavfSeno: 09.10.2017. god.

REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA
VODE ZA PICE broj V6600

EI: . Parametar MDK Nalaz ?:;iﬁae
1.|Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u 1 ml vode 100 <] P'deo2.a.1-M-1.1
2.|Ukupne koliformne bakterije u 100 ml vode 10 <1 P deo2.a.1-M-2.1
3.|Koliformne bakterije fekalnog porekla u 100 ml vode Ne sme da sadrzi <] PV deo2al1-M-22
4.|Streptokoke fekalnog porekla u 100 ml vode * Ne sme da sadrzi . P deo2.a.1-M-3.1
5.|Proteus vrste u 100 ml vode * Ne sme da sadrzi - P deo2.a.1-M-4.1
6.| Pseudomonas aeruginosa u 100 ml vode Ne sme da sadri = PV deo2.a.1-M-6.1
7.|Sulfidoredukujuce klostridije u 100 ml vode * 1 <1 PV deo2.a.1-M-5.1

Misljenje o rezultatima**: Dobijeni rezultati ODGOVARAJU uslovima propisanim Pravilnikom o
higijenskoj ispravnosti vode za piée ("SI. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

Napomena:
P Prirugnik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zadtitu, Privrednj pregled, Beograd, 1990
Nalaz oznagen sa " + " znati izolovano ; Nalaz oznaden sa " - " znati nije izolovano ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitjvanja oznacena sa "*"
MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija; " ¥t Misljenje/tumacenje dato u ovom izvedtaju je izvan obima akreditacije
LEKAR SPECIJALISTA NACELNIK LABORATORIJE ZA
MIKROBIOLOG

SANITARNU MIKROBIOLOGIJU
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MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI Br.

Naruéilac ispitivanja: Grad Smederevo - Gradska uprava

Smederevo,
Vrsta uzoraka: Voda za pice, Arterski bunar

Smederevo, Javna ¢esma kod crkve
Vlasnik vodnog objekta: Grad Smederevo - Gradska uprava

Smederevo,
Datum uzorkovanja: 04.10.2017. god.

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj V6601, koji je priloZen uz ovo misljenje, sa aspekta ispi
ocenjuje se da ispitivani uzorak

NIJE ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

prema odredbama Zakona o bezbednosti hrane ("S. glasnik RS" broj 41/2009) i Pravilnika o h
za pice ("SI list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

Uzorak broj V6601 ne odgovara zbog:
Fizi€ko - hemijske neispravnosti
Povisenih vrednosti amonijaka (2,020)

V6601

tivanih parametara,

gijenskoj ispravnosti vode

PRILOG: SPECIALISTA I}}}I‘(BHENE

1. Izvestaj o ispitivanju

PoZarevac, 09.10.2017. god.

Ob 274v
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- Vlasnik uzorka:
- Naru€ilac ispitivanja:

- Zahtev naru¢ioca broj:

- Identifikacioni broj uzorka:

- Vrsta uzorka:

- Vodni objekat:

- Tatka uzorkovanja:

- Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

- Nacin pakovanja i koli¢ina :

- Natin uzorkovanja:

- Uzorkovao:
- Vrsta ispitivanja:

- Stanje uzorka na prijemu:
- Temperatura transporta:
- Datum i vreme prijema uzorka:

- Datum izrade izve3taja:

Dostaviti: 1. Vlasniku - naruéiocu
2. Nadleznoj inspekeiji
3. Arhivi ZZJZ Pozarevac

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. V6601

Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,

Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,

Ugovor broj 1905 od 20.07.2016. god.
V6601

Voda za pice

Arterski bunar

Javna &esma kod crkve

Smederevo, 04.10.2017. god. u 13:30h

Boca | x 1.5 litara, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml.

Na osnovu Pravilnika o na¢inu uzimanja uzoraka i metoda

analizu vode za pice (SI. list SFRJ br. 33/87).
SRPS EN ISO 19458:2009

Sanitarni tehni¢ar Milan Buji¢

FiziCko - hemijska i Mikrobiologka
Prihvatljivo

6.0°C (metoda P -M-P-IV-] )

04.10.2017. god. u 15:00h

09.10.2017. god.

5 POMOCNIK
ZA HIGIJENU 1 HUMANU EKOLOGIIU

\
poyopa Bypith

ma za laboratorijsku

DIREKTORA CENTRA

CIenH]auicTa Xiryjege

REZULTATI TERENSKIH MERENJA

R.br. Parametar Jed. mere MDK Izmereno Oznaka metode
1. Temperatura vazduha °C - 22.0 PV -M-P-1V-1
2. Temperatura vode °C - 25.2 PV -M-P-1V-1
3 SadrZaj rezidualnog hlora -
ANALITICAR NACELNIK ODELJENJA ZA HIGJENU
ilan Buji¢ I ZAé,ZHTU ZIVOTNE SREDINE
Coetyjdmicra KHTHjeHe
Napomena:

P" Priru¢nik voda za plce Standardne metode za is

[zmereno oznateno sa "
koncentracija

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak :

Ob 286d

" Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznadena sa "*"

pmvanJe hlgljenske 1spravnosu Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Prwrcdni pregled, Beograd, 1990
" znati da analiza nije radena ;

MDK - maksimalno dozvoljena

Izvestaj se ne sme umnoZavati bez saglasnosti Zavoda za javno zdrav]je PoZzarevac
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Identifikacioni broj uzorka: V6601
Nalog za ispitivanje broj: V6601

Uzorak: Voda za pice
Vrsta ispitivanja: Fizi¢ko - hemijska u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti
vode za pice ("SI. list SRI" 42/98 i 44/99)
Primljeno: 04.10.2017. god. ZavrSeno: 05.10.2017. god.

REZULTATI FIZICKO - HEMIJSKOG ISPITIVANJA
VODE ZA PICE broj V6601

g  Pavametar | | g | Doblien T Onmaia Napomena
1.|Miris * - Bez Bez P -M-P-IV-2
2.|Ukus * - Bez - PV -M-P-IV-3
3. Mutnoca NTU 5 0,20 V.M. 33 Za vodovodg do 5000 E.S. do 5 NTU
4.|Boja Co-Pt 5 <5 P" -M-P-1V-5-B
5.|pH Vrednost - 6,8-8,5 8,48 P! -M-P-1V-6-A
6. | Nitrati (NO; ) mg/1 50,0 <1,0 P -M-P-V-31-C
7. | Nitriti (NO2 ) mg/l 0,03 <0,005 PY -M-P-V-32-A Do 0.1mg/1 1} 20% < uzor. god. koji nisu uzast.
8. Amonijak (NH:) mg/] 1,0 2,020 P" -M-P-V-2-B Za vodovode do 5000 E.S. do 1 mg/l
9. [Hloridi (Cl) mg/l | 200,0 <5 SRPS 1SO 9297:1997 i
SRPS ISO 9297/1:2007
10. | Utrosak KMnQ, mg/l 8,0 4,68 P! -M-P-IV-9-A Do 12 mg/l u 20% < uzor. god. koji nisu uzast.
11. | Elektroprovodljivost uS/em | 1000 698 P! -M-P-IV-11
12. | Gvozde (Fe) mg/| 0,3 - PV -M-P-V-17-A Fe i Mn samg Fe - Mn vodama
13. Mangan (Mn) mg/] 0’05 @ V.M. 22 Do 0.1mg/l u|20% < uzor. god. koji nisu uzast.

Misljenje o rezultatima**: Dobijeni rezultati NE ODGOVARAJU uslovima propisanim Pravilnikom o higijenskoj
ispravnosti vode za pice ("SI. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

Napomena:

P'" Priru¢nik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zadtitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
V.M. - Validovana metoda

Dobijena vrednost oznatena sa " - " znati da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznatena sa "}
MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija; " ** " - Misljenje/tumatenje dato u ovom izveitaju je izvan obima akreditacije
ANALITICAR _ NACELNIK LABORATORIJE ZA
» A% A\ SANITARNU HEMIJU I EKOTOKSIKOLOGIJU
dipl. ph. Duéa%kowc 58 /1)

Dr sci Zoran/Ravlovié

spec. sanitarne hemije

Ob 283
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Identifikacioni broj uzorka: V6601
Nalog za ispitivanje broj: V6601
Vrsta uzorka: Voda zatvorenih izvorista

Vrsta ispitivanja: Osnovni mikrobiolo3ki pregled u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i
higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SI. list SRJ" broj 42/98 i 44/99)

Primljeno: 04.10.2017. god. Zavrseno: 09.10.2017. god.

REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA
VODE ZA PICE broj V6601

[l;r Parametar MDK Nalaz ?:&iﬁ";
1.|Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u 1 ml vode 100 <] P"deo2.a.l-M-1.1
2.|Ukupne koliformne bakterije u 100 ml vode 10 <] Pdeo2.a.l-M-2.1
3.|Koliformne bakterije fekalnog porekla u 100 ml vode Ne sme da sadrzi <l PV deo2.a.1-M-22
4.|Streptokoke fekalnog porekla u 100 ml vode * Ne sme da sadrzi - P"deo2.a.1-M-3.1
5.|Proteus vrste u 100 ml vode * Ne sme da sadrzi - PV deo2.a.1 -M-4.1
6.|Pseudomonas aeruginosa u 100 ml vode Ne sme da sadrzi - PV deo2.a.1-M-6.1
7.|Sulfidoredukujuce klostridije u 100 ml vode * 1 <1 P deo2.a.1-M-5.1

Misljenje o rezultatima**: Dobijeni rezultati ODGOVARAJU uslovima propisanim Pravilnikom o
higijenskoj ispravnosti vode za piée ("SI. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

Napomena:
P Priru¢nik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredr)i pregled, Beograd, 1990
Nalaz ozna¢en sa " + " znadi izolovano ; Nalaz oznaden sa " - " znaci nije izolovano ; " *" Laboratorija nije akreditovana za ispilivanja oznadena sa "*"
MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija ; " **" - Misljenje/tumadenje dato u ovom izvestaju je izvan obima akreditacije
LEKAR SPECIJALISTA NACELNIK LABORATORIJE ZA
MIKROBIOLOG

SANITARNU MIKROBIOLOGLIU

%




