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MISLIJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI Br. V870

Narugdilac ispitivanja: Grad Smederevo - Gradska uprava ' 1 el
’ : Smederevo, ’ ' ﬁgﬁi ¢ O/L ZD 79 |
Vrsta uzoraka: Voda za pice, Gradski vodovod : . e
Smederevo, Javna esma u ulici Filipa Vignjica
Vlasnik vodnog objekta: Grad Smederevo - Gradska uprava ¢ O g fb ?
Smederevo, SR P (. B
Datum uzorkovanja: 13.02.2019. god. 6 /

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj V870, koji je prilozen uz ovo miSljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje
se da ispitivani uzorak

NIJE ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

prema odredbama Zakona o bezbednosti hrane ("SI. glasnik RS" broj 41/2009) i Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode
za pice ("Sl. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

Uzorak broj V870 ne odgovara zbog:
Fizitko - hemijske neispravnosti
Promenjenog mirisa
PoviSenih vrednosti amonijaka (1,977)

PRILOG: ) SPECIJALISTA HIGIJENE

1. Izvestaj o ispitivanju ( ?j

et — 3 § one ‘5{!-‘} EJ
Cresxana C. [Liehes?
emer(ujasicTa XUrujese

Pozarevac, 18.02.2019. god.

Ob 274y



LY
*3 o

<
&

hod

5
[T =
< ...
W [TOMAPEBALL

1945

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Serbanoviéa 14, 12000 Pozarevac
Web: www.zzjzpo.rs
e-mail: zavodpo0311@mts.rs

¢

ATC
01-162

AKPENUTOBAHA

NABOPATOPUIA

3A NCNHTHBAHE
SRPS IS0/IEC 17025:2006

centrala 012/222-568, 012/223-153, faks 012/220-913

strana 1 od 3

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. V870

- Vlasnik uzorka: Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,

- Narudilac ispitivanja: Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,

- Osnov uzorkovanja: Ugovor broj 1905

- Identifikacioni broj uzorka: V870

- Vrsta uzorka: Voda za piée

- Vodni objekat: Gradski vodovod

- Tatka uzorkovanja: Javna €esma u ulici Filipa Visnji¢a

- Mesto, datum i vreme Smederevo, 13.02.2019. god. u 13:00h
uzorkovanja:

- Nadin pakovanja i koli¢ina :
- Nacin uzorkovanja:

Boca 1 x 1.5 litara, Sterilna ambalaa 1 x 500 ml,

Na osnovu Pravilnika o naginu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku
analizu vode za pi¢e (SI. list SFRJ br. 33/87).

SRPS EN ISO 19458:2009

Sanitarni tehni¢ar Milan Buji¢

Fizi¢ko - hemijska i mikrobiologka

- Uzorkovao:

- Vrsta ispitivanja:
- Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

- Temperatura transporta: 5,0°C (metoda P’ -M-P-V-1)
- Datum i vreme prijema uzorka:  13.02.2019. god. u 14:47h

- Datum izrade izvestaja: 18.02.2019. god.

Dostaviti: 1. Vlasniku - naruéiocu
2. Nadleznoj inspekeiji

POMOCNIK DIREKTORA CENTRA
ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

o 1 " ™ .
3. Arhivi ZZJZ Pozarevac Up Crey, fen "
C . ™ » LiJiefernps
HeUmja ffyong ko leskl
Hlene
REZULTATI TERENSKIH MERENJA
R.br. | Parametar Jed. mere MDK Izmereno Oznaka metode
1. Temperatura vazduha °C - 5,0 P -M-P-V-1
2 Temperatura vode °E - 19,7 P -M-P-IV-1
3. SadrZaj rezidualnog hlora mg/l - - -
ANALITICAR NACELNIK ODELJENJA ZA HIGLJ ENU
Milan Buji¢ (O~ IZASTITU ZIVOTNE SREDINE
D €. Tlnehesih
Hp Cae cra xurmiese
5 cneii] ’
Napomena:
P} Prirugnik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
Izmereno oznateno sa " - " znadi da analiza nije radena; " *" Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznatena sa "*" ; MDK - maksimalno dozvoljena
koncentracija

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak : Izvestaj se ne sme umnoZavati bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje PoZarevac

Ob 286d



Goocooonl P
2H e BS] =

FIOGKAPERAEL %

1945

Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju el A
Jovana Serbanoviéa 14, 12000 PoZarevac AT

Web: www.zzjzpo.rs

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGLJU

¢

3A UCNUTHBALE
SRPS ISO/IEC 17025:2006

e-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, faks 012/220-913 strana 2 od 3

Identifikacioni broj uzorka: V870

Nalog za ispitivanje broj:

Uzorak:
Vrsta ispitivanja:

Primljeno: 13.02.2019. god.

V870

Voda za pice

Fizitko - hemijska u skladu sa Pravilnikom o higij enskoj ispravnosti
vode za pice ("S1. list SRI" 42/98 i 44/99)

ZavrSeno: 14.02.2019. god.

REZULTATI FIZICKO - HEMIJSKOG ISPITIVANJA
YODE ZA PICE broj V870

n]  rarametar [ T | Do [ o

1. [Miris * - Bez jasan P! -M-P-1V-2

upadljiv
miris

2. |Ukus * - Bez - P! -M-P-1V-3

3. [Mutnoéa NTU 5 0,24 V.M. 33 Za vodovode do 5000 E.S. do 5 NTU

4.|Boja Co-Pt| 5 <5 P!’ -M-P-IV-5-B

5.|1pH Vrednost - 6,8-8,5 8,19 P! -M-P-1V-6-A

6. |Nitrati (NO; ) mg/l 50,0 <1,0 P! -M-P-V-31-C

7. | Nitriti (NO: ) mg/I 0,03 <0,005 P -M-P-V-32-A Do 0.1mg/l u 20% < uzor. god. koji nisu uzast.

8.| Amonijak (NH; ) mg/1 1,0 1,977 P! -M-P-V-2-B Zavodovode do 5000 E.S. do 1 mg/l

9. | Hloridi (CI) mg/l | 200,0 <5 SRPS ISO 9297:1997 i

SRPS IS0 9297/1:2007

10. | UtroSak KMnO . mg/] 8.0 2,49 PV -M-P-IV-9-A Do 12 mg/l u 20% < uzor. god. koji nisu uzast.
11.|Elektroprovodljivost | uS/cm | 1000 630 PV -M-P-IV-11
12.| Gvozde (Fe) mg/l 0,3 - PV -M-P-V-17-A Fe i Mn samo Fe - Mn vodama
13. |Mangan (Mn) mg/l 0,05 = V.M. 22 Do 0.1mg/l u 20% < uzor. god. koji nisu uzast,

Misljenje o rezultatima**: Dobijeni rezultati NE ODGOVARAJU uslovima propisanim Pravilnikom o higijenskoj
ispravnosti vode za pice ("Sl. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

Napomena:

P') Priru¢nik voda za piée - Standardne metode za is

V.M. - Validovana metoda

Dobijena vrednost oznadena sa " - " znadi da analiza nije radena ;
MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija ;

ANALITICAR

mnl nh -ﬂ.iai-:\
Jipl. Pil, Wldoed

"ok 1

pitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zadtitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

" *" Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznagena sa "*"
- Mi8ljenje/tumatenje dato u ovom izveitaju je izvan obima akreditacije

NACELNIK LABORATORIJE ZA
SANITARNU HEMIJU I EKOTOKSIKOLOGLU

/]
(




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU e
$ ww Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju i
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Identifikacioni broj uzorka: V870
Nalog za ispitivanje broj: V870
Vrsta uzorka: Voda zatvorenih izvori§ta

Vrsta ispitivanja: Osnovni mikrobiolo3ki pregled u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i
higijenskoj ispravnosti vode za piée ("SI. list SRJ" broj 42/98 i 44/99)

Primljeno: 13.02.2019. god. Zavrseno: 18.02.2019. god.

REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA

VODE ZA PICE broj V870
Il;r Parametar MDK Nalaz (l):;?)léz
1.|Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u 1 ml vode 100 <1 P deo2.a.l-M-1.1
2.|Ukupne koliformne bakterije u 100 ml vode 10 <1 PV deo2.a.1-M-2.1
3.|Koliformne bakterije fekalnog porekla u 100 ml vode Ne sme da sadrzi <1 P deo2.al-M-22
4.|Streptokoke fekalnog porekla u 100 ml vode Ne sme da sadrzi - VM. MB.2
5.|Proteus vrste u 100 ml vode Ne sme da sadrzi - P deo2.al1-M-4.1
6.|Pseudomonas aeruginosa u 100 ml vode Ne sme da sadrzi - PV deo2.a.1-M-6.1
7.|Sulfidoredukujude klostridije u 100 ml vode 1 <] PV deo2.a.1-M-5.1

Misljenje o rezultatima**: Dobijeni rezultati ODGOVARAJU uslovima propisanim Pravilnikom o
higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

Napomena:
P*? Prirugnik voda za piée - Standardne metode za lsp:twarue h1g|3enskc ispravnosti, Savezm zavod za zdravstvenu zadtitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
Nalaz oznaten sa " + " znaéi izolovano ; Nalaz oznaten sa " - " znadi nije izolovano; " Laboratorua nije akreditovana za ispitivanja oznatena sa "*"

MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija ;"R - Misljenje/tumagenje dato u ovom sze§taju Je izvan obima akreditacije

LEKAR SPECIJALISTA NACELNIK LABORATORIJE ZA
MIKR(%\@LOG SANITARNU MIKROBIOLOGIJU
UJZ.H'; I i Tl‘l;f"'" joBuh

CICH. METHILIHCKE MUKpoBHeIorie

xﬂ/u o
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MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI Br. V871
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Naruéilac ispitivanja: Grad Smederevo - Gradska uprava ) ne Ps T
Smederevo, I ‘

Vrsta uzoraka: Voda za pice, Arterski bunar ! /ﬂ ”@Z = ?/D/ 9 b
Smederevo, Javna ¢esma kod crkve oo —

Vlasnik vodnog objekta: Grad Smederevo - Gradska uprava _
Smederevo, O 6 _@4

Datum uzorkovanja: 13.02.2019. god. P -

;2

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj V871, koji je priloZen uz ovo miSljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje
se da ispitivani uzorak

NIJE ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

prema odredbama Zakona o bezbednosti hrane ("SI. glasnik RS" broj 41/2009) i Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode
za pice ("Sl. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

Uzorak broj V871 ne odgovara zbog:
Fizi¢ko - hemijske neispravnosti
Promenjenog mirisa
PoviSenih vrednosti amonijaka (2,231)

PRILOG: SPECIJALISTA HIGIJENE
1. Izvestaj o ispitivanju

PoZarevac, 18.02.2019. god.
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. V871
- Vlasnik uzorka: Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,
- Narudilac ispitivanja: Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,
- Osnov uzorkovanja: Ugovor broj 1905
- Identifikacioni broj uzorka: V871
- Vrsta uzorka: Voda za pice
- Vodni objekat: Arterski bunar
- Tacka uzorkovanja: Javna ¢esma kod crkve
- Mesto, datum i vreme Smederevo, 13.02.2019. god. u 13:20h
uzorkovanja:
- Nadin pakovanja i koli¢ina : Boca 1 x 1.5 litara, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml.
- Nacin uzorkovanja: Na osnovu Pravilnika o naginu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku
analizu vode za pice (SL. list SFRJ br. 33/87).
SRPS EN ISO 19458:2009
- Uzorkovao: Sanitarni tehniar Milan Buji¢
- Vrsta ispitivanja: Fizi¢ko - hemijska i mikrobiologka
- Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
- Temperatura transporta: 5,0°C (metoda P!’ -M-P-V-1)
- Datum i vreme prijema uzorka:  13.02.2019. god. u 14:49h
- Datum izrade izvestaja: 18.02.2019. god.
Dostaviti: 1. Vlasniku - naru&iocu POMOCNIK DIREKTORA CENTRA
2. Nadleznoj inspekciji _ ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
3. Arhivi ZZJ7 Pozarevac \}Yﬁ: C v
I;I&?xf ‘}Kaﬁa%%ﬂﬂ ehespp
18TICTd Xuryjong
REZULTATI TERENSKIH MERENJA
R.br. | Parametar Jed. mere MDK Izmereno Oznaka metode
1. Temperatura vazduha °C - 5,0 P! -M-P-V-1
2. Temperatura vode °C - 23,6 P -M-P-IV-1
3. SadrZaj rezidualnog hlora mg/l - -
ANALITICAR N NACELNIK ODELJENJA ZA HIGIJENU
Milan Buji¢ ae | AVl ZASTITU ZIVOTNE SREDINE
“ . IILnehen"
e T
Sl
Napomena:

P! Priruénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
Izmereno oznaeno sa " - " znadi da analiza nije radena; " *" Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznadena sa "*" :  MDK - maksimalno dozvoljena
koncentracija

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak ; Izvestaj se ne sme umnoZavati bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Pozarevac

Ob 286d
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
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Identifikacioni broj uzorka:

Nalog za ispitivanje broj:

Uzorak:
Vrsta ispitivanja:

Primljeno: 13.02.2019. god.

V871
V871

Voda za pice

Fizi¢ko - hemijska u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti
vode za pice ("SL. list SRI" 42/98 i 44/99)

ZavrSeno: 14.02.2019. god.

REZULTATI FIZICKO - HEMIJSKOG ISPITIVANJA

VODE ZA PICE broj V871

m] parametar [ 3t T o | Do T oma

1.|Miris * - Bez Jasan P -M-P-IV-2

upadljiv
miris

2.|Ukus * - Bez - PY) -M-P-IV-3

3. [Mutnoéa NTU 5 0,28 V.M. 33 Za vodovode do 5000 E.S. do 5 NTU

4.|Boja Co-Pt 5 <5 P! -M-P-IV-5-B

5.|pH Vrednost - 6,8-8,5 8,27 P -M-P-IV-6-A

6. | Nitrati (NO; ) mg/l | 50,0 <1,0 P') -M-P-V-31-C

7. [Nitriti (NO: ) mg/1 0,03 <0,005 P’ -M-P-V-32-A Do 0.1mg/1 u 20% < uzor. god. koji nisu uzast.

8.| Amonijak (NH; ) mg/l 1,0 2,231 P -M-P-V-2-B Za vodovode do 5000 E.S. do 1 mg/]

9. [Hloridi (Cl) mg/l | 200,0 <5 SRPS IS0 9297:1997 i

SRPS ISO 9297/1:2007

10. | Utro§ak KMnOQ 4 mg/l 8,0 3,69 PV -M-P-1V-9-A Do 12 mg/l u 20% < uzor. god. koji nisu uzast.
11. | Elektroprovodljivost | pS/ecm | 1000 690 P! -M-P-1V-11
12.| GvoZzde (Fe) mg/I 0,3 5 P! -M-P-V-17-A Fe i Mn samo Fe - Mn vodama
13. Mangan (Mn) mg/l 0,05 = V.M. 22 Do 0.1mg/l u 20% < uzor. god. koji nisu uzast.

MiSljenje o rezultatima**: Dobijeni rezultati NE ODGOVARAJU uslovima
ispravnosti vode za pice ("SI. list SRJ"

Napomena:

P Prirugnik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti,
V.M.
Dobijena vrednost oznatena sa " - " znaéi da analiza nije radena ; " * "
MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija :

Ob 283g

- Validovana metoda

ANALITICAR

"ok m

propisanim Pravilnikom o higijenskoj
broj 42/98 i 44/99).

Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznadena sa "*"
- Misljenje/tumacenje dato u ovom izvestaju je izvan obima akreditacije

NACELNIK LABORATORIJE ZA
SANITARNU HEMIJU 1 EI§OTOKSIKOLOGIJU

A
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Identifikacioni broj uzorka: V871
Nalog za ispitivanje broj: V871
Vrsta uzorka: Voda zatvorenih izvori§ta

Vrsta ispitivanja: Osnovni mikrobiolo3ki pregled u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu
higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL. list SRJ" broj 42/98 i 44/99)

Primljeno: 13.02.2019. god. Zavrieno: 18.02.2019. god.

REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA
VODE ZA PICE broj V871

]l;r Parametar MDK Nalaz ?:;?)l;i
1.|Ukupan broj acrobnih mezofilnih bakterija u 1 ml vode 100 40 P deo2.al-M-1.1
2.|Ukupne koliformne bakterije u 100 ml vode 10 < P deo2.a.1-M-2.1
3.|Koliformne bakterije fekalnog porekla u 100 ml vode Ne sme da sadrii <] PV deo2.al1-M-22
4.| Streptokoke fekalnog porekla u 100 ml vode Ne sme da sadrzi - VM. MB.2
5.|Proteus vrste u 100 ml vode Ne sme da sadrzi - P’ deo2.a.1-M-4.1
6./ Pseudomonas aeruginosa u 100 ml vode Ne sme da sadrzi - P deo2.a.1-M-6.1
7.|Sulfidoredukujuée klostridije u 100 ml vode 1 <1 P deo2.a.1-M-5.1

Misljenje o rezultatima**: Dobijeni rezultati ODGOVARAJU uslovima propisanim Pravilnikom o
higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SI. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

Napomena:
P'? Prirugnik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaStitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
Nalaz oznaten sa " + " znaéi izolovano ; Nalaz oznaten sa " - " znagi ni lje izolovano ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznagena sa "*"

MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija ; " ** " - Misljenje/tumatenje dato u ovom izvestaju je izvan obima akreditacije

LEKAR SPECIJALISTA

MIKRO%OLOG
{lp mMel.

NACELNIK LABORATORIJE ZA
SANITARNU MIKROBIOLOGLU

e ,‘_\ o
\f{’i/,:’ ' ﬂg\




