ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Serbanoviéa 14, 12000 PoZarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V5978
Vlasnik uzorka: Grad Smederevo - Gradska uprava, Smederevo
S T |

Naru¢ilac ispitivanja: Grad Smederevo - Gradska uprava, Smedere%ﬁ - i’m*}r"ﬂ\? ;\W‘ Amel ngja o

s 0 &
Vrsta vzorka: Voda za pice : A "Z/O -

R w'w i!“"“h b A

Vodni objekat: Arterski bunar / 1 / ”

] i
Tatka uzorkovanja: Javna esma u ulici Filipa Visnjica / / ‘ (9 / |
Mesto, datum i vreme Smederevo, 07.09.2022 11:00h _
uzorkovanja: \\ g

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj 4222/1 (1dentifikacioni broj uzorka: V5978) koji je prllozen uz ovo
misljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da ispitivani uzorak

NIJE ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za pi¢e (”Sllist SRJ”, br.42/98 1 44/99 i ”S. glasnik RS”, br.28/2019). za parametar/re: Amonijak (kao NHO),
Pseudomonas aeruginosa

Pozarevac,
12.09.2022

SPECIJALISTA HIGIJENE
dr Sa$a Drazilovié

e
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Vlasnik uzorka:

Naruéilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nagin pakovanja i koli¢ina:
Natin uzorkovanja:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:

Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naruéiocu

2. NadleZnoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda PoZarevac

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 4222/1

Grad Smederevo - Gradska uprava, Smederevo
Grad Smederevo - Gradska uprava, Smederevo
Ugovor

V5978

Voda za pice 9

Arterski bunar

Javna &esma u ulici Filipa Visnjica
Smederevo, 07.09.2022 11:00h

Boca 1 x 11, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice,
,»Sluzbeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milan Bujié, teh.uzorkivad

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode, Misljenje
Prihvatljivo

7.7°C (P -M-P-V-1V)

07.09.2022 14:47h

12.09.2022

Ispitivanje odobrio:

1

dr Sasa DraZilovié

Izjava: Rezultati ispiﬁvanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izvestaj se ne sme umnozavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Pozarevac,

ZZJZ Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

y/AYA Po:mrevac se odri€e od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za &ije iskazivanje su koriséeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pozarevac se odrife od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specificne uslove dobijenog uzorka moglo da utice. a korisnik insistira na analizi



Izvedtaj o ispitivanju Broj: 4222/1 od: 12.09.2022
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CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Odeljenje za higijenu i zastitu Zivotne sredine

REZULTAT TERENSKIH MERENJA

Broj: 4222/1

Datum: 12.09.2022

[dentifikacioni broj uzorka: V5978

rsta uzorka: Voda za pic¢e 9

Datum izvrSenja: 07.09.2022

[spitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (“SL.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i “SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode Referentna vrednost{ Dobijena vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-11 - 28.6
2 [Temperatura vode °C P -M-P-IV-11 - 23.0

pregled, Beograd, 1990

DPrirunik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredni

Dobijena vrednost oznalena sa " - " znaéi da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (5)podatak dobijen od
korisnika
Analiti¢ar: Rezultate verifikovao:

Milan Buji¢, teh.uzorkivag

dr Sa%a DraZilovi¢

0./
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CENTAR ZA HIGIJENU  HUMANU EKOLOGIJU Broj: 4222/1
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA Datum: 12.09.2022

dentifikacioni broj uzorka: V5978 Vrsta uzorka: Voda za piée 19 |

Primljeno: 07.09.2022 Zavrieno: 08.09.2022

Vista ispitivanja: Osnovni fizitko-hemijski pregled vode
[spitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i »Sl. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar | Jed. mere Oznaka metode Referentna Dobijena vrednost Mema
vrednost nesigurnost
1 |Ukus - P -M-P-IV-3®% Bez - /
2  [Mutnoca NTU V.M. 339 <5 0.15 0.010
3 [Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B% <5 <5 /
4 |pH vrednost - P -M-P-IV-6-A% 6.8 -8.5 8.46 0.13
5  INitrati (kao NOs) mg/l P -M-P-V-31-C¥9 <50.0 <1 /
6 [Nitriti (kao NO2) mg/l P -M-P-V-32-A% <0.03 <0.005 /
7  |Amonijak (kao NHs) mg/l P -M-P-V-2-B¥ <1 1.825 0.1586
8  [Hioridi mg/l Si{?;slg)ogzégﬁ 1;3 37 <250 5.4 0.49
9  |[Utrosak KMnOs mg/l P -M-P-IV-9-A % <12 1.59 0.167
10 [Elektroprovodljivost uS/cm P -M-P-IV-119 <2500 610 158 |
Dpriruénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredni
regled, Beograd, 1990
V.M. Validovana metoda
ll()ol.)ijej:a vrednost oznatena sa " - " zna&i da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od \
orisnika
Il\ilﬂlrti:aa ?:Jziiotspec sanit.hem i i¢ i et eborat
A . .hem. Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., naelnik laboratorije

Mirjana Stojanovié, dipl.hem.

a’in n ¥
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CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu mikrobviologiju
REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4222/1

Datum: 12.09.2022

Identifikacioni broj uzorka: V5978

rsta uzorka: Voda za piée (15

Primljeno: 07.09.2022

Zavr$eno: 12.09.2022

Vrsta ispitivanja: Mikrobiologki pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piée (”SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i "SI glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode Referentna vrednost] . Dobijena vrednost
Ukupan broj aerobnih mezofilnih 2

1 bakterija cfu/ml P-deo2.al,M-1.1 <100 10

2 [Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2.a.1,M-2.12 <10 <1

3 II)(Q(;I;S;mne bakterije fekalnog cfu/100 ml P-deo2al,M-22% ne sme da sadrzi <1

4 [Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.29 ne sme da sadrZi Nije izolovano

5 [Proteus vrste u 100ml P-deo2.a.1,M-4.12 ne sme da sadrZi Nije izolovano

6 |Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2.a1,M-6.12 ne sme da sadrzi IZOLOVANO
7  |Sulfitoredukujuée klostridije cfu/100 ml P-deo2.a1,M-5.12 <1 <1

DPriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredni
pregled, Beograd, 1990
JV.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznatena sa " - “ znati da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznaena sa "*"; (1)Podatak dobijen od
korisnika

Ispitivanje izvrSio: S
Dr. med. Aleksandra Jenci€, specmikroblolggue sa
parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

Rezultate verifikovao:

Dr. med. Aleksandra Jendi¢, spec.mikrobiologije sa parazitologijot}p,
subspecijalista bakteriologije

WQ



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU 1 HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Serbanoviéa 14, 12000 PoZarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana: 1 od 1

KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANJU Broj: 4222/1
Identifikacioni broj uzorka: V5978
Vista uzorka: Voda za pie

Datum i vreme prijema uzorka: 07.09.2022 14:47h

KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

br.28/2019); za parametar/re: Amonijak (kao NH[J)

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak NIJE USAGLASEN sa zahtevima
propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pie (”SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”,

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., naCelnik 08.09.2022

Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., naelnik

laboratorije

laboratorije Kﬁ; 3’@ Vw@;d}\/ ’

(KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

br.28/2019); za parametar/re: Pseudomonas aeruginosa

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak NIJE USAGLASEN sa zahtevima
propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piée ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i "S. glasnik RS,

Dr. med. Aleksandra Jenti¢, spec.mikrobiologije sa

parazitologijom, subspecijalista bakteriologije 12.09.2022

Dr. med. Aleksandra Jenti¢, spec.mikrobiologije sa
parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

e
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Serbanovi¢a 14, 12000 PoZarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V5979
Vlasnik uzorka: Grad Smederevo - Gradska uprava, Smedergyo
Narugilac ispitivanja: Grad Smederevo - Gradska uprava, Smederét’
Vrsta uzorka: Voda za pi¢e
Vodni objekat: Arterski bunar
Tacka uzorkovanja: Javna 8esma kod crkve SN T AU
e 1 vreme Smederevo, 07.09.2022 10:40h -1 7

Na osnovu izveitaja o ispitivanju broj 4222/2(Identifikacioni broj uzorka: V5979) koji je priloZen uz ovo
misljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da ispitivani uzorak

NIJE ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (”Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za piée (“SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’S1. glasnik RS”, br.28/2019). za parametar/re: Amonijak (kao NH[1)

PoZarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
12.09.2022 dr Sa$a Drazilovié
» 2, b
gz;\&\\\ ) SM],/} *;%?‘é
’)oj':ﬂ * o
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Vlasnik uzorka:

Narugilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nacin pakovanja i koligina:
Nacin uzorkovanja:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:

Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naru¢iocu

2. NadleZnoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda PoZarevac

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izvestaj se ne sme umnoZavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Pozarevac.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 4222/2

Grad Smederevo - Gradska uprava, Smederevo
Grad Smederevo - Gradska uprava, Smederevo
Ugovor

V5979

Voda za pice 19

Arterski bunar

Javna &esma kod crkve
Smederevo, 07.09.2022 10:40h

Boca 1 x 1 I, Sterilna ambalaZa 1 x 500 ml

Pravilnik o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piée,

»Sluzbeni list SFRJ* br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milan Bujié, teh.uzorkivad

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode, Misljenje

Prihvatljivo

7.7°C (P -M-P-V-1D)
07.09.2022 14:47h
12.09.2022

7, p0R 38 /y
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ZZJZ PoZarevac je odgovoma za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pozarevac se udx_iée od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za &ije iskazivanje su kori§éeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pozarevac se odrite od odgovomosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifiéne uslove dobijenog uzorka moglo da utiée. a korisnik insistira na analizi

Ispitivanje odobrio:

dr Sasa DraZilovié
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Strana 2 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

(Odeljenje za higijenu i zastitu Zivotne sredine

REZULTAT TERENSKIH MERENJA

Broj: 4222/2

Datum: 12.09.2022 -

Identifikacioni broj uzorka: V5979

rsta uzorka: Voda za pice 19

Datum jzvrSenja: 07.09.2022

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (”SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode Referentna vrednost|  Dobijena vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-1) - 29.0
2 [Temperatura vode °C P -M-P-IV-1D - 23.8

DPriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredni
pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost oznatena sa " - " znati da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznaCena sa e, (15)podatak dobijen od
korisnika
Analiticar: Rezultate verifikovao:
naiticar: dr Saa Drailovic

Milan Bujié, teh.uzorkivag

0/
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CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4222/2

Datum: 12.09.2022

Identifikacioni broj uzorka: V5979 IIVrsta uzorka: Voda za pice 09

Primljeno: 07.09.2022 ZavrSeno: 08.09.2022

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizi€ko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i "SI glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode Referentna Dobijena vrednost Mema
vrednost nesigurnost

1 |Ukus - P -M-P-IV-3 4 Bez - /
2 [Mutnoca NTU VM. 339 <5 0.26 0.018
3 |[Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B4 <5 <5 /
4 |pH vrednost - P -M-P-IV-6-A 4 6.8-85 8.50 0.13
5 [Nitrati (kao NOs) mg/l P -M-P-V-31-C% <50.0 <1 /
6 [Nitriti (kao NO») mg/l P -M-P-V-32-A% <0.03 <0.005 /
7  |Amonijak (kao NHs) mg/l P -M-P-V-2-B% <1 2.08 0.181
s s oo | | |
9  |{UtroSak KMnOs mg/l P -M-P-IV-9-A% <12 4.02 0.422
10 [Elektroprovodljivost uS/cm P -M-P-IV-114 <2500 683 17.7

pregled, Beograd, 1990
5)V.M. Validovana metoda

“Priruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredni I

korisnika

[Dobijena vrednost oznacena sa ".- " znai da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznatena sa "*"; (>)Podatak dobijen od J

Ispitivanje izvr$io:
Marina Paunovi¢, spec.sanit.hem.
Mirjana Stojanovié, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., na&elnik laboratorije

a1 n n v




Izvestaj o ispitivanju Broj: 4222/2 od: 12.09.2022 Strana 4 od 4
7
CENTAR ZA MIKROBIOLOGITU Broj: 4222/2
Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA Datum: 12.09.2022 -
[dentifikacioni broj uzorka: V5979 rsta uzorka: Voda za pice 19
Primljeno: 07.09.2022 ZavrSeno: 12.09.2022
Vrsta ispitivanja: Mikrobiologki pregled vode
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pide ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode Referentna vrednost| Dobijena vrednost

1 UkupaP broj aerobnih mezofilnih fwml P-deo2a.l,M-1.12 <100 <1
bakterija

2 |[Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2.a.l1,M-2.12 <10 <1
3 [Coliformne bakterfje fkaloE | chyiooml | P-deo2al,M-229 | nesme da sadri <1
4 |Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2% ne sme da sadrzi Nije izolovano
S IProteus vrste u 100ml P-deo2.al1,M-4.12 ne sme da sadrzi Nije izolovano
6 [Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2.a.1,M-6.12 ne sme da sadrzi Nije izolovano
7 [Sulfitoredukujuce klostridije cfu/100 ml P-deo2.a1,M-5.12 <1 <1
DPriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredni
pregled, Beograd, 1990
3V .M. Validovana metoda
Dobijena vrednost oznatena sa " - " zna&i da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznatena sa "*"; (15)podatak dobijen od
korisnika

Rezultate verifikovao:

Ispitivanje iZVl'SiO: l . . losi i O\
€ .C' S| .mikl‘obiolo i.e sa Dr. med. Al eksandra Jencic, Spec.mlkloblo 0glje sa paraz t()l()' g |()I'l‘l,
DI'. med. Aleksandra J NCl o peC g_] © 54

parazitologijom, subspecijalista bakteriologije Q



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Serbanovi¢a 14, 12000 PoZarevac

Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strapa: 1 0d 1

KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANJU Broj: 4222/2
Identifikacioni broj uzorka: VY5979
Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 07.09.2022 14:47h

KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak NIJE USAGLASEN sa zahtevima
propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (*SLlist SRI”, br.42/98 i 44/99 i ”SI. glasnik RS”,
br.28/2019); za parametar/re: Amonijak (kao NH)

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik

. - . o laboratorije
Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik 08.09.2022 I

laboratorije g 7{@)@ &W@M r

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA )

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”SI. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr. med. Aleksandra Jenci¢, spec.mikrobiologije sa

. . o parazitologijom, subspecijalista bakteriologije
Dr. med. Aleksandra Jencié, spec.mikrobiologije sa

parazitologijom, subspecijalista bakteriologije 12.09.2022 %‘ MQ
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